
PROJEKT:

      BUDOWA  INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres obiektu:

Przedmiot rysunku: Skala: Nr. rys:

                  2

Projektant: Nr. upr. :
Specjalność:

Data: Podpis:

Sprawdzający:
Nr. upr. :

Specjalność:
Data: Podpis:

                   mgr inż. Sławomir Brzeziński                   PDK/0026/POOS/09                   Inst. sanitarne

      inż. Hieronim Brzeziński                   4/TBG/93                    Inst. sanitarne

Jednostka projektowa:

                   11.2018

                 1:75

                  OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU 60- 65

                RZUT PIWNIC  INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

               INŻ.HIERONIM BRZEZIŃSKI USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

                                  AL.JANA PAWŁA II  19 /33  37-450 STALOWA WOLA

                   11.2018

PROJEKT:

       WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres obiektu:

Przedmiot rysunku: Skala: Nr. rys:

                  3

Projektant: Nr. upr. : Specjalność: Data: Podpis:

Sprawdzający: Nr. upr. : Specjalność: Data: Podpis:

                   mgr inż. Sławomir Brzeziński
                   PDK/0026/POOS/09                   Inst. sanitarne                  11.2018

      inż. Hieronim Brzeziński
                   4/TBG/93                    Inst. sanitarne

Jednostka projektowa:

                   11.2018

                 1:75

                  OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU 60-65

                RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

              INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

PROJEKT:

       WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres obiektu:

Przedmiot rysunku: Skala: Nr. rys:

                  4

Projektant: Nr. upr. : Specjalność: Data: Podpis:

Sprawdzający: Nr. upr. : Specjalność: Data: Podpis:

                   mgr inż. Sławomir Brzeziński                   PDK/0026/POOS/09                   Inst. sanitarne                  11.2018

      inż. Hieronim Brzeziński                   4/TBG/93                    Inst. sanitarne

Jednostka projektowa:

               INŻ.HIERONIM BRZEZIŃSKI USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

                                 AL.JANA PAWŁA II  19 /33  37-450 STALOWA WOLA

                   11.2018

                 1:75

                  OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU 60-65

                RZUT PODDASZA

              INSTALACJA WODY  CIEPŁEJ I CYRKULACJI

Ø54x1,5

Ø28x1,2

Ø52x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø35x1,5

Ø22x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø54x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø42x1,5

Ø28x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø35x1,5

Ø22x1,2

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

 Ø22x1,2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

PROJEKT:

       BUDOWA INSTALACJI WODY  CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres obiektu:

Przedmiot rysunku:
Skala:

Nr. rys:

                  5

Projektant: Nr. upr. : Specjalność: Data: Podpis:

Sprawdzający: Nr. upr. : Specjalność: Data: Podpis:

                   mgr inż. Sławomir Brzeziński
                   PDK/0026/POOS/09                   Inst. sanitarne                  11.2018

      inż. Hieronim Brzeziński
                   4/TBG/93                    Inst. sanitarne

Jednostka projektowa:

               INŻ.HIERONIM BRZEZIŃSKI USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

                AL.JANA PAWŁA II  19 /33  37-450 STALOWA WOLA

                   11.2018

                ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY  CIEPŁEJ I CYRKULACJI

                -SCHEMAT OBLICZENIOWY

                 1:100

                 KRAKÓW  OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU 60-65

             LEGENDA

Ø52x1,5

Ø35x1,5

PS

               INŻ.HIERONIM BRZEZIŃSKI USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

                                  AL.JANA PAWŁA II  19 /33  37-450 STALOWA WOLA

              PROJEKTOWANY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY C.W.

              MOSIĘŻNY DN 20 DANFOSS MTCV-B

              PROJEKTOWANY WODOMIERZ C.W.

             JS

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ

              KAN THERM  INOX

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CYRKULUJĄCEJ

              KAN THERM  INOX

              PROJEKTOWANY PUNKT STAŁY NA RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ

             PROJEKTOWANY KOMPAKTOWY

             WĘZEŁ CIEPLNY C.O. I C.W

             GRANICA PROJEKTU

                  WYMIENNIKOWNIA C.O. I C.W

              PROJEKTOWANY KUREK KULOWY MOSIĘŻNY T=100 C P=1,6 MPA

1

2

2

              PROJEKTOWANY PION  RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ

             LEGENDA

PS

              PROJEKTOWANY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY C.W.

              MOSIĘŻNY DN 20 DANFOSS MTCV-B

              PROJEKTOWANY WODOMIERZ C.W.

             JS

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ

              KAN THERM INOX

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CYRKULUJĄCEJ

              KAN THERM  INOX

              PROJEKTOWANY PUNKT STAŁY NA RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ

              PROJEKTOWANY KUREK KULOWY MOSIĘŻNY T=100 C P=1,6 MPA

2

              PROJEKTOWANY PION  RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ PROWADZONY

               W SZACHCIE

             LEGENDA

PS

              PROJEKTOWANY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY C.W.

              MOSIĘŻNY DN 20 DANFOSS MTCV-B

              PROJEKTOWANY WODOMIERZ C.W.

             JS

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ

              KAN THERM  INOX

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CYRKULUJĄCEJ

              KAN THERM  INOX

              PROJEKTOWANY PUNKT STAŁY NA RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ

              PROJEKTOWANY KUREK KULOWY MOSIĘŻNY T=100 C P=1,6 MPA

2

              PROJEKTOWANY PION  RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ PROWADZONY

              W SZACHCIE

2
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2
x
1
,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2
x
1

,
2

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
2

2
x
1

,
2

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

 
Ø

2
2

x
1

,
2

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø15x1,0

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1
,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

Ø
1

5
x
1

,
0

 Ø22x1,2

 Ø22x1,2

 Ø22x1,2

 Ø22x1,2

 Ø22x1,2

 Ø22x1,2

 Ø22x1,2  Ø22x1,2

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

V PIĘTRO

VI PIĘTRO

VII PIĘTRO

IX PIĘTRO

X PIĘTRO

 XI PIĘTRO

PODDASZE

VIII PIĘTRO

 Ø22x1,2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

 
Ø

2
2

x
1

,
2

                  WYMIENNIKOWNIA C.O. I C.W

             PROJEKTOWANY KOMPAKTOWY

             WĘZEŁ CIEPLNY C.O. I C.W

           W.G.ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

             GRANICA PROJEKTU Ø52x1,5

Ø52x1,5

Ø28x1,2

12

PS

PS

PS

PS

PS

Ø52x1,5

Ø28x1,2

Ø52x1,5

Ø28x1,2

Ø52x1,5

Ø28x1,2

Ø52x1,5

Ø52x1,5

P
S

PS

             LEGENDA

PS

              PROJEKTOWANY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY C.W.

              MOSIĘŻNY DN 20 DANFOSS MTCV-B

              PROJEKTOWANY WODOMIERZ C.W.

             JS

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ

              KAN THERM INOX

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY CYRKULUJĄCEJ

              KAN THERM  INOX

              PROJEKTOWANY PUNKT STAŁY NA RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ

              PROJEKTOWANY KUREK KULOWY MOSIĘŻNY T=100 C P=1,6 MPA

2

              PROJEKTOWANY PION  RUROCIĄGU

              WODY CIEPŁEJ I CYRKULUJĄCEJ

              PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY ZIMNEJ

              KAN THERM  INOX

             PUNKT WŁĄCZENIA DO INSTALACJI

              WODY ZIMNEJ II STREFA

Ø35x1,5

             GRANICA PROJEKTU

PS


