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A. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Krakow, os. Tysigclecia 8

1.2. Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice
Os. Tysigclecia 42
31-610 Krakéw

1.3. Projekt budowlany

1.3.1. Wewnetrznej instalacji c.w.u.
1.3.2. Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu
1.4. Stadium

Projekt wykonawczy
1.5. Podstawa opracowania

1.5.1.Umowa i zlecenie na wykonanie opracowania projektowego

1.5.2.Podktady architektoniczno — budowlane

1.5.3.Inwentaryzacja budowlano — architektoniczna

1.5.4. Wytyczne Inwestora

1.5.5.Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A

1.5.6.Katalog weztow cieplnych kompaktowych MPEC S.A opublikowany na stronie
internetowej www.mpec.krakow.pl

1.5.7.Uzgodnienia branzowe

1.5.8.0bowiqzujgce normy i przepisy.

1.6. Zakres i cel opracowania

Projekt budowlany instalacji cieptej wody uzytkowej obejmuje doprowadzenie wody cieptej do
tazienek oraz kuchni w mieszkaniach oraz zabudowe zestawéw wodomierzowych na klatkach
schodowych.
Projekt obejmuje:

e wymiane wezta c.o. na wezet dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.

e doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia wezta,

e instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej,

e zabudowe wodomierzy na wodzie cieptej na odejsciach do poszczegdlnych mieszkan.
Odrebne opracowanie uwzglednia niezbedng przebudowe wewnetrznej instalacji gazu, ktéra
jest wymagana do wykonania instalacji c.w.u. i cyrkulacji.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w
Krakowie na os. Tysigclecia 8 na dziatce nr 20/10 obr. 2, jedn. ewid.: Nowa Huta. Budynek nie
lezy na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw ani
do wojewddzkiego rejestru zabytkow.

Konstrukcja budynku tradycyjna: Sciany murowane, stropy zelbetowe. Budynek wyposazony jest
w wewnetrzng instalacje elektryczng, oswietleniowa, instalacje wody zimnej, instalacje gazowg
z rur stalowych skrecanych oraz instalacje grzewczg c.o. zasilang z wezta MPEC zlokalizowanego
w piwnicy budynku. Ciepta woda przygotowywana jest w gazowych przeptywowych
podgrzewaczach wody oraz elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.

2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres projektu nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
2.2, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.
2.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Nie dotyczy.
2.4. Wptyw eksploatacji gorniczych
Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
2.5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu.
2.5.1. Oddziatywanie

Projektowane roboty budowlane na terenie dziatki nr 20/10 polegajagce na budowie
cieptej wody uzytkowej oraz przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z
demontazem istniejgcych gazowych podgrzewaczy nie spowoduje wzrostu emisji oraz nie
wzrosnie zuzycie surowcéw, materiatéw, paliw, energii powyzej 20% dotychczasowego
zapotrzebowania. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r poz. 1186) zakres oddziatywania inwestycji miesci sie i zamyka w catosci
na dziatce nr 20/10.

2.5.2.  Hatas
Oddziatywanie zwigzane z emisjg hatasu nie ulegnie zmianie.

2.5.3. Wody powodziowe
Nie dotyczy.

2.5.4. Warunki geotechniczne
Nie dotyczy

3. INSTALACJA WODY

Projektowana instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej zasilana bedzie z wezta
cieplnego zaprojektowanego na poziomie piwnicy, zlokalizowanego w klatce Il. Wezet
cieplny bedzie zasilat 90 mieszkan.

3.1. Obliczenia hydrauliczne

3.1.1. Przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy q dla czesci mieszkalnej oraz lokali uzytkowych budynku zostat okreslony
wg PN-92 B-01706 wzor (1).

q = 0,682(2q,)"* — 0,14
dla 0,07 <3gn <20 [dm?3/s.]
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q=172q,)%*—-0,7
dla 20 < zgn [dm?3/s.]

w ktérym: gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s.]

gn — normatywny 3 gn [dm3/s] q [dm3/s]
wyptyw z punktu
. czerpalnego
R?zizr?ail):ggk;u llos¢ Woda | Woda zin\"\vr;a i Woda | Woda z\iAr{nO:aai
[dm?/s] punktow | zimna | ciepta | . 1a | Zimna ciepta | . |
Woda Woda | czerpalnych ciepta ciepta
zimna ciepta
CZESC MIESZKALNA
Umywalka - 0,07 90 - 6,3 -
Wanna/Prysznic - 0,15 90 - 13,5 -
Zlew - 0,07 90 - 6,3 -
RAZEM - 26,1 - - 2,67 -

Zapotrzebowanie na wode cieptg wynosi:
gs = 2,67 [dm3/s]
Dobrano $rednice rurociggu wody cieptej wychodzacego z wezta cieplnego — @76x1,20.

3.1.2. Dobor wodomierzy

Przeptyw obliczeniowy dla pojedynczego mieszkania dla wodomierza wody cieptej wynosi:
Q=0,25 [dm3/s] = 0,90 [m3/h]

Dla potrzeb pojedynczego mieszkania dobrano wodomierz wody cieptej skrzydetkowy
jednostrumieniowy Dn 15, Qn 1,0 [m3/h].

Srednica rurociggu zasilajgcego pojedyncze mieszkanie w cieptg wode uzytkowa — #18x1,0.

3.1.3. Zabezpieczenie instalacji przed wtdrnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtdrnym

zanieczyszczeniem zaprojektowano nastepujgce wyposazenie:

— na przewodzie zasilajgcym pomieszczenia wymiennikowni w wode zimng, nalezy
zabudowac izolatory przeptywoéw zwrotnych z mozliwoscig nadzoru typ EA 253 DN65 firmy
SOCLA.

— Dodatkowo przed miejscem wigczenia nowo projektowanej instalacji wody zimnej do
istniejacej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu wodomierza klatka 4 nalezy
zabudowac izolatory przeptywdw zwrotnych z mozliwoscig nadzoru typ EA 253 DN5O0 firmy
SOCLA oraz filtr siatkowy DN 50. Za miejscem wtigczenia nalezy zamontowac zawor
odcinajacy DN 50.

3.1.4. Analiza cisnienia

Wyniku przeprowadzone] analizy ciSnienia wymaganego dla projektowang instalacje c.w.u. i
cyrkulacji w odniesieniu do ci$nienia panujgcego w sieci wodociggowej stwierdzono, ze:

- rzedna linii cisnienia w sieci wodociggowej — 268 [m n.p.m]
- rzedna terenu budynku — 247,09 [m n.p.m]
- ci$nienie w sieci wodociggowe]j — 2,09 [bar]

- obliczeniowe cisnienie dyspozycyjne — 3,00 [bar]
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Z przeprowadzonej analizy ci$nien wynika, ze na rurociggu doprowadzajgcym wode do modutu
cwu wezta kompaktowego, powinien zosta¢ zastosowany zestaw hydroforowy o wymaganej
wysokosci podnoszenia 0,91 [bar]. Poniewaz wg takiej analizy wartos¢ jest na granicy btedu, po
wykonaniu instalacji c.w.u. i cyrkulacji wykonawca wraz z inwestorem sg zobowigzani do
wykonania pomiaru cisnienia na wylewkach na ostatniej kondygnacji. Jezeli cisnienie na
wylewkach jest nizsze od wymaganego przez przepisy nalezy zamontowac zestaw hydroforowy
w pomieszczeniu wodomierza. W przypadku zamontowania zestawu hydroforowego, nalezy
dodatkowo zamontowaé zawory zwrotne w zestawach wodomierzowych wody zimnej do
mieszkan. Dodatkowo w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowany zestaw hydroforowy,
nalezy wykona¢ wpust podtogowy wraz odprowadzeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej.
Montaz zestawu hydroforowego moze wymagaé¢ wykonania studzienki z pompg zatapialng,
wpustu podtogowego, instalacji kanalizacji cisnieniowej lub grawitacyjnej oraz instalacji
elektrycznej.

3.2. Opis przyjetych rozwiqzan i uwagi realizacyjne

3.2.1. 0gqdlna charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Na
poziomie piwnic znajdujg sie komérki lokatorskie i inne pomieszczenia uzytkowe oraz techniczne
—m.in. pomieszczenie wezta cieplnego. Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie mieszkania.

3.2.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacji cieptej wody zostata zaprojektowana jako jednostrefowa. Woda doprowadzona bedzie
do pomieszczenia wezta cieplnego rurociggami z rur ocynkowanych DN 65 (klIl), gdzie
przygotowywana bedzie ciepta woda uzytkowa dla celéw socjalno - bytowych. W celu
opomiarowania zuzycia zimnej wody uzytkowej projektuje sie montaz wodomierza
ultradzwiekowego do wody zimnej typ Ultrimis W UL10 DN32 firmy Apator zamontowanego w
pomieszczeniu wymiennikowni na rurociggu zasilajgcym w wode zimng wezet cieplny. Wtgczenie
do istniejacej instalacji wodociggowej nalezy wykonac za wodomierzem oraz gtdwnym zaworem
odcinajgcym w pomieszczeniu wodomierza na poziomie piwnic. Projektowana instalacja wody
cieptej i cyrkulacyjnej prowadzona bedzie zgodnie z rzutem piwnicy do poszczegdlnych piondw.
Dla rozprowadzenia c.c.w.u. w budynku projektuje sie wykonanie piondw oraz pozioméw —
prowadzonych na klatkach schodowych w obudowie z ptyty KG. W przypadku przeku¢ posadzki
na klatce schodowej, powstate ubytki przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rurociggi c.w.u. i
cyrkulacji prowadzone na klatkach schodowych nalezy prowadzi¢ pod stropem w obudowie KG
obok instalacji gazowej nie zabudowujac jej.

Rurociagi rozdzielcze w piwnicy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta cieplnego.
Rurociagi projektowanej instalacji c.c.w.u. prowadzi¢ ponize] istniejgcej instalacji gazu oraz
instalacji elektrycznej. Przewody nalezy montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen
cieplnych, zgodnie z zaleceniami producenta rurociggow.

Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wyposazona bedzie w termostatyczne
ograniczniki temperatury wody cyrkulacyjnej MTCV-B, filtry siatkowe oraz zawory odcinajace i
zwrotne.

Do opomiarowania zuzycia cieptej wody dla poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano zestaw
wodomierzowy, wyposazony w wodomierz wody cieptej DN15 0 qmax = 2,0 [m3/h] z modutem
MBUS umozliwiajacy zdalny odczyt oraz zawory odcinajgce.

Zestawy wodomierzowe dla poszczegdélnych mieszkarn bedg umieszczone na klatkach
schodowych w skrzynkach natynkowych.
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W zwigzku z wykonywanymi przez MPEC okresowymi przegrzewami dezynfekcyjnymi instalacji
c.w.u. Administracja budynku winna kazdorazowo powiadomié¢ lokatoréw o przeprowadzanym
przegrzewie.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac:

- piony, poziomy oraz instalacje wewnatrz mieszkan nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej
klasy 1.4404 firmy KAN-therm przeznaczone do instalacji wody pitne;j.

Na pofaczeniach pomiedzy projektowanymi rurami nierdzewnymi a rurociggami wykonanymi z
innych metali, w celu unikniecia korozji nalezy zastosowaé przektadki wykonane z brazu lub
mosigdzu o dtugosci > 100mm.

Przeptywowe gazowe podgrzewacze wody lub elektryczne podgrzewacze wody nalezy
zdemontowac.

Przed wykonaniem instalacji w celu unikniecia kolizji, nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejgcych
rurociggdw w piwnicy oraz w mieszkaniach. Dopuszcza sie zmiane prowadzenia trasy rurociggdéw
instalacji c.w.u. w przypadku niewyrazenia zgody wiascicieli komodrek lokatorskich na
prowadzenie instalacji przez komorki lokatorskie.

Przejécia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonaé jako wiercone koronkami
diamentowymi. Przed wykonaniem otworu nalezy wykonaé odkrywki w celu lokalizacji
ewentualnego zbrojenia konstrukcyjnego a nastepnie w razie koniecznosci dokonaé korekty
miejsca wykonania wiercenia. Nie wykonywaé przej$¢ rurociggdw przez zbrojone elementy
konstrukcyjne budynku takie jak: nadproza, belki, podciggi itp. Miejsca przejs¢ przez sSciany i
stropy w otworach wierconych nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ Inspektorem Nadzoru. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurg przewodzgcg a ochronng wypetni¢ materiatem plastycznym nie powodujgcym
uszkodzenia przewoddéw. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodzacej co najmniej o dwie dymensje, lecz nie mniej niz 2cm.

Przewody nalezy montowaé¢ do $cian, stropdéw oraz konstrukcji zgodnie z wytycznymi
producenta rurociggdw. Punkty state oraz przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rurociggéw odpowiednio w zaleznosci od zastosowanego systemu rurociggow.

3.2.3. Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 - 5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badania
bakteriologiczne wody.

3.2.4. Proby szczelnosci

Wykonang instalacje wody nalezy podda¢ probie szczelnosci, zgodnie z PN-81/B-10700.00 w
obecnosci przedstawiciela obiektu.
Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.

Temperatura wody cieptej max. 60 °C.

Cisnienie robocze 5,0 bar.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielko$ci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowad ci$nienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
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probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyc sie o wiecej niz
0,2 bar.

Po zakonczeniu préoby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa (impulsowg).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10
i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 60 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy
powtdrzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

3.2.5. lzolacja termiczna rurociggow

Przewody izolowac cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego z
polietylenu.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 926)

Grubos¢ izolacji rur ma byé nie mniejsza jak:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewoddw lub komponentu przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m*K)])
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace
5 | przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewodéw
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 | uzytkowejwg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej)
lub wetny mineralne;j.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:

- na pionach - otulina z pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknietych komadrek, w
kolorze szarym ThermaSmart PRO

- na poziomach - otulina Thermaflex PUR z pianki poliuretanowej w kolorze szarym.

Otulina stanowi rdwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjng.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta zastosowanych izolacji nie mniejszy niz A = 0,035 W/mK dla
20 °C.

3.2.6. Oznakowanie rurociggow

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.2.7. Kompensacja wydtuzen cieplnych

Dla instalacji c.w.u. przewidziano kompensacje wydtuzen termicznych poprzez sposdb
prowadzenia oraz odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych.

3.2.8. Mocowanie rurociggow.

Do mocowania przewodow nalezy stosowac typowe zawieszenia Walraven wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadka
gumowa, wykonujac punkty state, przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowgq producenta rur.

Maksymalne odlegtosci podpor:

Srednica rury Maksymalne odlegtoéé miedzy
(] uchwytami [m]
@15x1,0 1,50
@18x1,0 1,50
@22x1,2 2,00
@28x1,2 2,50
@35x1,5 2,50
B42x1,5 3,00
@54x1,5 3,50
?76,1x2,0 4,00
?88,9x2,0 4,50
@108x2,0 5,00

4. INSTALACIA GAZOWA

Demontaz wewnetrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na
wszystkich kondygnacjach mieszkalnych nalezy wykona¢ od gazowych podgrzewaczy
zlokalizowanych w pomieszczeniach tazienek oraz kuchni do pierwszego tréjnika instalacji gazu
od strony gazowego przeptywowego podgrzewacza wody lub tez termy gazowej. Po wykonaniu
demontazu odcinka instalacji gazu zasilajgcej gazowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

C 3ESYSTEM KRAKOW, Luty 2020r. str.9

)



nalezy wykonaé zaslepienie trdjnika po demontowanej czesci instalacji gazu. Zgodnie z
zatgcznikami graficznymi nalezy przebudowac czesc instalacji zlokalizowanej na klatkach
schodowych, w celu przeprowadzenia pionu c.w.u. w obudowie z ptyt KG. Zabrania sie
wykonywania obudowy istniejgcej instalacji gazu wykonanej metodg skrecania. Na kondygnacji
piwnicy nalezy przebudowaé cze$é rurociggu instalacji gazu zasilajgcego pion gazu w celu
przeprowadzenia poziomow instalacji c.w.u.. Wraz z przebudowg odcinkéw instalacji gazu
nalezy dokonac przektadki istniejgcych zaworéw odcinajgcych.

Pozostata instalacja gazu zasilajgca kuchenki gazowe w lokalach mieszkalnych pozostaje bez
zmian.

Przewody instalacji gazowej, zgodnie z art. 164 pkt 4 w stosunku do przewodow innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

W zwigzku z faktem, Ze istniejgca instalacja gazowa w budynku w catosci wykonana jest z
rur skrecanych, po wykonaniu prac demontazowych, przed oddaniem do uzytku instalacje gazu
nalezy bezwzgledne poddaé protokolarnemu sprawdzeniu (odbiorowi) przez wykonawce w
obecnosci przedstawiciela administratora obiektu, w tym przeprowadzeniu gtéwnej préby
szczelnosci instalacji.

Gtéwnga probe szczelnosci instalacji przeprowadza sie powietrzem pod ci$nieniem 0,1 atm
(380 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi 30minut. Probe szczelnosci nalezy wykonaé
po uptywie 20 minut od momentu napetnienia rurociggédw powietrzem. Wynik préby uznaje sie
za pozytywny, jezeli w czasie trwania proby nie nastgpi spadek cisnienia. Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac
Swiadectwo legalizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych, oraz Warunkami technicznymi dostawy gazu.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. Branza architektoniczna i budowlano - konstrukcyjna

Przy przejsciach przez sciany nalezy stosowaé rury ochronne wedtug PN-82/8976-50.
Wykonaé¢ obudowe pionu oraz poziomu c.c.w.u. prowadzonego na klatce schodowej. W
budynku nalezy zaslepi¢ przejscia przez przegrody po demontowanej instalacji gazu i
wykonaé wykonczenie przebi¢ stosownie do istniejgcego wykonczenia $cian. Istniejgce
drabiny do wytazéw dachowych kolidujgce z nowo projektowang instalacjg c.w.u. nalezy
zdemontowad. Po wykonaniu instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz wykonaniu ich obudowy KG
nalezy wykona¢ nowg drabine wraz z nowym zamknieciem wytazu dachowego.

5.2. Branza instalacyjna

Demontaz instalacji gazu nalezy zakoriczy¢ na pierwszym tréjniku instalacji gazu od strony
przeptywowego podgrzewacza gazowego a samo odejscie na tréjniku zaslepic.
Nowo projektowane stalowe rurociagi uziemic.

5.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
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A. ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom I
»lnstalacje sanitarne i przemystowe"

B. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. —zeszyt
nr7.

5.4. Klauzula

1. Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw roboét.

2. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

3. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

5. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.

6. Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

7. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia.

8. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

9. W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgca procedura.

11. Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia

robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodno -

kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

6. ZALECENIA | UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegotowego zapoznania sie z niniejszym projektem (czesc opisowa, graficzng). Wszelkie uwagi
i ewentualne zastrzezenia nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robot, zakupem materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest wnie$s¢ ewentualne uwagi i
zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub bezposrednio
do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

— kontrolg miejsca demontazu urzadzenia wraz z instalacjg,
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Wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagang dokumentacje -DTR, oraz w zaleznosci od
urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny, znak
bezpieczenstwa ,,B".

6.1. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem przepiséw BHP, oraz zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioréw Robodt, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
W razie wprowadzenia zmian nalezy powiadomi¢ Biuro Projektow.
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7. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r. poz. 1186) niniejszym oswiadczam, Ze projekt:

BUDOWA INSRTALACII CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

W budynku os. Tysigclecia 8, 31-604 Krakéw
dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
sporzadzony w lutym 2020r. dla
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE] MISTRZEJOWICE
OS. TYSIACLECIA 42
31-610 KRAKOW
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

tukasz Gotdyn
nr uprawnien: MAP/0143/PO0S/08

Krakow, Luty 2020r.
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8. INFORMACIA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Kategoria obiektu budowlanego: Xill
LOKALIZACIJA: os. Tysigclecia 8
31-604 Krakow
dz. nr 20/10
jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice
os. Tysigclecia 42
31-610 Krakow
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: BUDOWA INSTALACIJI CIEPLEJ WODY
JEDNOSTKA 3E SYSTEM
PROJEKTOWANIA: ul. tanowa 22
30-725 KRAKOW
PROJEKTOWAE: mgr inz. tukasz Gotdyn
nr ewid. upr. MAP/0143/PO0OS/08
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- montaz instalacji c.w.u. i cyrkulacji wraz z armaturg

- montaz urzadzen armatury wezta cieplnego

- demontaz podgrzewaczy gazowych cieptej wody uzytkowej

- demontaz czesci instalacji zasilajgcej podgrzewacze gazowe cieptej wody uzytkowej

- préby szczelnosci

- uruchomienie
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

NIE DOTYCZY
WSKAZANIE _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

NIE WYSTEPUJE

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

- podczas demontazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen

lub przygniecenia oséb wykonujacych te prace

- podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pragdem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do prac polegajgcych na spawaniu, cieciu rurociggéw kierownik
budowy jest zobowigzany do ustnego poinstruowania o zasadach bezpiecznego wykonywania
w/w prac.
SRODKI ZAPOBIEGAWCZE
Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich elementéw instalacji
musi by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb przy dodatkowej asekuracji.

Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdét wykonawca jest zobowigzany
utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unikac bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb
lub wtasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych robat.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciw pozarowe;.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.

C 3ESYSTEM KRAKOW, Luty 2020r. str. 16
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9. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

)

Lp Wyszczegolnienie Jm |Mlo$¢| Producent |Uwagi
INSTALACJA CIEPLEJ] WODY UZYTKOWE)J
1. |Rura nierdzewna cienkoscienna — 15x1,0 INOX | mb 922 | KAN-therm
PRESS wraz z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanows.
2. | Rura nierdzewna cienkos$cienna — 18x1,0 INOX | mb 1019 KAN-therm
PRESS wraz =z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanows.
3. |Rura nierdzewna cienkoscienna — 22x1,2 INOX | mb 102 | KAN-therm
PRESS wraz =z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanows.
4. |Rura nierdzewna cienkoscienna — 28x1,2 INOX | mb 65 | KAN-therm
PRESS wraz =z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanows.
5. |Rura nierdzewna cienkoscienna — 35x1,5 INOX | mb 95 | KAN-therm
PRESS wraz =z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanowa.
6. |Rura nierdzewna cienkos$cienna — 42x1,5 INOX | mb 100 | KAN-therm
PRESS wraz =z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanowa.
7. |Rura nierdzewna cienkoscienna — 54x1,5 INOX | mb 43 | KAN-therm
PRESS wraz 2z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanowa.
8. | Rura nierdzewna cienkos$cienna — 76,1x2,0 INOX | mb 30 | KAN-therm
PRESS wraz =z ksztaltkami, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami,
zaizolowana piankg poliuretanowa.
9. |Rura stalowa ocynkowana — DN 50, wraz z|mb 1
ksztaltkami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami, zaizolowana piankg
poliuretanows.
10. |Rura stalowa ocynkowana — DN 65, wraz z|mb 34
ksztaltkami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami, zaizolowana pianka
poliuretanowa.
11. | Punkty state szt. 104 | Walraven
12. | Zawor kulowy gwintowany z raczka szt. 210 |Herz
DNI15
C3E SYSTEM KRAKOW, Luty 2020r. str. 17



13. | Zawor kulowy gwintowany z ragczka szt. 6 |Herz
DN20

14. | Zawor kulowy gwintowany z raczka szt. 6 |Herz
DN40

15. | Zawor kulowy gwintowany z ragczka szt. 4 |Herz
DNS50

16. | Zawor kulowy gwintowany z raczka szt. 2 |Herz
DNG65

17. | Zawor zwrotny gwintowany szt. 120 | Herz
DNI15

18. | Filtr do wody szt. 90 |Herz
DN15

19. | Filtr do wody szt. 1 |Herz
DNS50

20. | Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV —wer. B | szt. 30 |Danfoss
— DNI15 wraz z termometrem

21. | Zawor odpowietrzajacy i zawor odcinajacy szt. 12 | Herz

22. | Zawor antyskazeniowy EA 253 szt. 1 |SOCLA
DN 65

23. | Zawor antyskazeniowy EA 253 szt. 1 |SOCLA
DN 50

24, | Wodomierz jednostrumieniowy wody cieplej | szt. 90
DN15 wyposazony w modut do zdalnego odczytu,
Qn=1,0m’/h

25. | Wodomierz ultradzwickowy Ultrimis W UL10 — | szt. 1 | Apator
DN 32

26. | Badanie temperatury cieplej wody kpl. 1

27. | Proba szczelnosci i ptukanie instalacji kpl. 1

C3ESYSTEM

)
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UWAGI:
1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz lokalizacje
pionbw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowac¢ przed montazem w
porozumieniu z projektantem. Prowadzenie rurociqgéw wewngqtrz lokali
mieszkalnych uzgodni¢ z wtascicielami.
2. Rury prowadzone w piwnicy izolowa¢ otuling Thermaflex PUR — gr. wg
opisu i wytycznych producenta.
3. Instalacje mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku wedtug
typowych podwieszen i punktow statych Walraven. LEGENDA
4. Wszystkie uchwyty poza punktami statymi wykonac¢ jako punkty PP —
przesuwne. @f' SIS TIEY 30-725 KRAKOW, UL. LANOWA 22
5. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ w odlegtosci . ——.—._ rurociqg wody cieptej @ e trzye !
10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. rmmnmne rurociqg wody cyrkulacyjnej et
6. I/‘l/‘m/e/s’cu ch;en/o nowopro[ektowonych rurociqgdéw ze stali merdzewne[ z projektowany rurociag wody zimnej INWESTOR: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
istniejqcq instalacjq c.w.u. nalezy wykona¢ przektadke dystansowq dfugosci istnicjacy rurociag wody zimnej os. Tysiaclecia 42, 31-610 Krakow
10cm. wykonane z mosiqdzu Ilub brqzu. ) A
7. Dopuszcza sie zmiane prowadzenia trasy rurociqgéw instalacji c.w.u. w ——-@—-—  lzolator przeplywu zwrotnego
przypadku niewyrazenia zgody wtascicieli komérek lokatorskich na —&——  zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
prowadzenie instalacji przez komorki lokatorskie. ———— filtr siatkowy os. Tysiaclecia 8, 31-604 Krakow
8. Przejscia rurociqgbw przez przegrody budowlane wykonac TLTU s Bjonowe obejscia istniejgcych instalacyi, dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
jako wiercone koronkami diamentowymi. Przed wykonaniem i . yjdy ) ENiAT
2 e ; s 1stniejqcy zestaw wodomierzowy . .
otworu naleZy wykona¢ odkrywki w celu lokalizacji ewentualnego iy BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE
zbrojenia konstrukcyjnego a nastepnie w razie koniecznosci pion wody
dokona¢ korekty miejsca wykonania wiercenia. Nie wykonywac \z/ )
przejs¢ rurociqgbw przez zbrojone elementy konstrukcyjne budynku srednice rur wody:
takie jak: nadproza, belki, podciqgi itp. Miejsca przejs¢ przez sciany 16x1,0 rura. INOX TYTUL: Instalacja cwu - Rzut piwnicy (klatki 1-3)
i stropy w otworach wierconych nalezy kazdorazowo uzgodni¢ s punkt staly
/nspekt?rem Nadzoru. Wszystkie przejscia przez prze_grod)/ budowlane PROJEKTOWAL: mgr inz. Lukasz GOLDYN rryes
wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurq
przewodzqcq a ochronng wypefni¢c materiatem plastycznym nie nr upr. MAP/0143/PO0S/08 01
powodujqcym uszkodzenia przewodow. Srednica wewnetrzna rury OPRACOWAL: mgr inz. Piotr PASIUT skala:
ochronnej pqwinna b)/é ’W{'QkSZO ‘od érednigy zewneﬁrznej rury mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA _ 1:100
przewodzqcej co najmniej o dwie dymensje lecz nie mniej niz 2cm. data. 11,2020
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE | S breniE
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UWAGI:
1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz lokalizacje
piondw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowa¢ przed montazem w
porozumieniu z projektantem. Prowadzenie rurociqgbw wewnqtrz lokali
mieszkalnych uzgodni¢ z wtascicielami.
2. Rury prowadzone w piwnicy izolowa¢ otuling Thermaflex PUR — gr. wg
opisu i wytycznych producenta.
3. Instalacje mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku wedtug
typowych podwieszen i punktéow statych Walraven. LEGENDA
4. Wszystkie uchwyty poza punktami statymi wykonac¢ jako punkt i
przesu)m//ne. vve g 4 4 ’ g 4 @5)%5@% 3“72;%;26“’?3\5;;;5“2’
5. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ w odlegtosci === rurociqg wody  cieplej @ Wi
10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. ~A—wr—un—wn-rUrociqg wody cyrkulacyjnej
6. W miejscu tqczenia nowoprojektowanych rurociqgéw ze stali nierdzewnej z projektowany rurociqg wody zimnej INWESTOR: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
istniejgcq instalacjq c.w.u. nalezy wykonac przektadke dystansowq dfugosci istniejgcy rurociqg wody zimnej os. Tysigclecia 42, 31-610 Krakow
10cm. wykonane z mosiqdzu lub brqzu. .
. . . L . .. ——.—@— — izolator przeplywu zwrotnego
/. Dopuszcza sie zmiane prowadzenia trasy rurociqgdéw instalacji c.w.u. w 5 odeinaiocy kul ot
przypadku niewyrazenia zgody wtascicieli komérek lokatorskich na zawor edeinajgey. Rulowy gwintowany OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
prowadzenie instalacji przez komérki lokatorskie. ’ filtrsiatkowy os. Tysigclecia 8, 31-604 Krakow
8. Przejscia rurociqgéw przez przegrody budowlane wykona¢ TURTS g/gg%”,%xbz{,%;?m’,fyff,';;fgfych instalacji, dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obregb: 2
jako wiercone koronkami diamentowymi. Przed wykonaniem e . -
otworu nalezy wykonac odkrywki w el /oka//'zacj/'yewentuolnego —{82¥—  istriefucy zestaw wodomierzony TEMAT: BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
zbrojenia konstrukcyjnego a nastepnie w razie koniecznosci pion wody
dokonac¢ korekty miejsca W)b/konon/’o /W/'erce?/’ok N/’e;f W/g/konngc‘d . srednice rur wody:
przejs¢ rurociqgdw przez zbrojone elementy konstrukcyjne budynku . ; T, ;
takie jak: nadproza, belki, podciqgi itp. Miejsca przejs¢ przez sciany mﬁ’i ;t::kt”g:,y TYTUL: Instalacja cwu - Rzut piwnicy (klatki 4-6)
i stropy w otworach wierconych nalezy kazdorazowo uzgodni¢
Inspektorem Nadzoru. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz GOLDYN nrrys.:
wykona¢ w stalowych tulejach oghronnyc/?. Przestrzen m/g-:'dzy‘ rurq nr upr. MAP/0143/PO0S/08 02
przewodzqcq a ochronng wypetnic materiatem plastycznym nie
powodujgcym uszkodzenia przewodéw. Srednica wewnetrzna rury OPRACOWAL: mgr inz. Piotr PASIUT skala 1:100
ochronnej powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej rury mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA - .
przewodzqcej co najmniej o dwie dymensje lecz nie mniej niz Zcm. et 11.2020
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE | S brania
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LUKASZ GOLDYN 3E SYSTEM
UWAGI: (( FE SIS TIENY 30-725 KRAKOW, UL, ¢ANOWA 22
1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz D surs@rmen,
lokalizacje pionéw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowac NWESTOR: -
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie ' SPQI_LD.ZIELI\.IIPA%/IIE‘IS%%AI\&IO‘\(A{A MISTRZEJOWICE
rurociqgow wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z 08. Tysigclecia &z, J1- rakow
wtascicielami.
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowa¢ otuling OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. os. Tysigclecia 8, 31'504 Krakow .
3. Nalezy réwniez wykona¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
‘eci 5ini bliz TEMAT: .
ﬁ,’j/;?;:feo ;Pétr%%/;r ZEUZChV;/?/QC/e do trojnika w. najblizszym BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
4. W miejscu tgczenia nowoprojektowanych rurociqgdw ze stali LEGENDA
nierdzewnej z istniejgcq instalacjq c.w.u. nalezy wykona¢ = @ ————-- rurociqg wody cieplej TTUL . - 1
przektadke dystansowq dtugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu A rurociqg wody cyrkulacyjnej Instalacja owu - Reut parteru (klatki 1-3)
lub brgzu. (P : PROJEKTOWAL: inz ’ :
5. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ w i '°’; wody » omar InZI.\A*XJIi(;(])S‘IZJfSI%%YSII\IOB e
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. sreanice rur woey: nr upr. 03
6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejgcej skrecanej instalacji gazuy 1610 rura INOX OPRACOWAL:  mgr inz. Piotr PASIUT 14100
na klatkach schodowych. podgraewacz gozony mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA oS '
/. Podejscia do lokali mieszkalnych instalacjq c.w.u. wykonac¢ w I szafka natynkowa z zamontowanymi wodomierzami 11.2020
: ) NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE  fgie P
obudowie z KG. —v-#-v—  termostatyczyny zawdr cyrkulacyjny MTCV wer. B Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH i sanitarna
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LUKASZ GOLDYN 3E SYSTEM
U W A G / N (1 35’ 5 VSW 30-725 KRAKOW, UL. tANOWA 22 ,
www.trzye.pi
1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz @ biuro@trzye.pl.
lokalizacje pionow nalezy sprgWQ’Z/é I evyentuo/me skorygowaé’ INWESTOR. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie os. Tysiaclecia 42, 31-610 Krakow
rurociqgéw wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z ' ’
wtascicielami. _
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowa¢ otuling OBIEKT: Eg[_)l_migge'\gilfgzgﬁléw&’:’;E:;SRODZ'NNY
ThermaSmO/jf PRO —9r g o,o‘/su‘,oroducenta. . . dz. nr 20/10, jedﬁ. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
3. Nalezy réwniez wykonac¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia
kuchenne np. poprzez W,O/‘QC‘/‘G do tréjn/‘ko w najb//’z'szym TEMAT: BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
miejscu od strony kuchni. | EGENDA
4. W miejscu tgczenia nowoprojektowanych rurociqgow ze stali
nierdzewnej z istniejgcq instalacjq c.w.u. nalezy wykonaé¢ TS rurociqg wody cieplej TYTUL: Instalacja cwu - Rzut parteru (klatki 4-6)
przektadke dystansowq dtugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu A rurociag wody cyrkulacyjnej
/éjb/br fz/u o cientel wodv usvikowe! i curkulocs . pion wody PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz GOLDYN rrys:
- Instalacje ciepfej wody UZytkowej I Cyrxkulacji prowaazic w. srednice rur wody: nr upr. MAP/0143/POOS/08 04
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. 1810 rore INOX _ R
6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejqcej skrecanej instalacji gazu X’ sodarzewacs gazony OPRACOWAL: ~ mgr inz. Piotr PASIUT 1100
na klatkach schodowych. o t e mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA Tl '
/. Podejscia do lokali mieszkalnych instalacjq c.w.u. wykonac¢ w 4 4 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE [ ||.20br§ga_
obudowie 7 KG. —wv-#-wr~—  termostatyczyny zawdr cyrkulacyjny MTCV wer. B Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH i Sahitama




|

=1 L L =1 L — L —1 L L
P Pl RVa Ve

4T lokal nr 20 M

lokal nr 5

lokal nr 4 / I:@ J\ lokal nr 6 | | lokal nr 19 /L dowe K EB J\ lokal nr 21| | lokal nr 34 /L E@ \ lokal nr 36
— 00 ke S S 0O ke S 00 —
10 |00 510 |00 510 |00
p— T p—
;\Me@@[@@o[ @2 t: : i\[ﬂ@@e[@@w[ @3 t: . i\Me@@[@W[ 30 tt,»
P P
1\ L 10 :l el 1800 l e 18,0
1810 | —1 1840 ] a0 | Lt —1 18,0 a0 | Lt )
ooeed |L.—_L I ee00® eooed |L.—.) Bio] I ece0® ooeced |L.—.) sio| 1 I e000®
@300 | 200 i ? g 202 |@oee® P00 | 200 i toldschricna b/ — oy il °02 |@esee Q3000 | 200 i teetschricna b/ — w6 il 200 |@eeee
15,0 I s 00 | \ ‘ 15,0 15,0 T prissena 5100 | \ ‘ 15,0 15,0 Tl prmesinia 5100 | \ ‘ 150,0
18,0 J 1810 DN15 J 1810 DN15 J
p— 1 ] 1 —— ] 1

(0] ] | ‘ : OO ] | ‘ : 0O ] | ; :
52 Nm= =7 gl NEIE: = el = W 3
’W} T (I 'W

=y

MLA (i
(7 (7
Klatka : 1 Klatka : 2 Klatka : 3
| | | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
H e — I e N i f I L T e i f L

LUKASZ GOEDYN 3F SYSTEM
(( FE SIS TIENY 30-725 KRAKOW, UL. LANOWA 22
www.trzye.p/

UWAGI:
@ biuro@trzye.pl.

1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz

lokalizacje piondéw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowac NWESTOR: -

przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie ' SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE

rurociqgéw wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z 0s. Tysigolecia 42, 31-610 Krakow

wtascicielami.

2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowaé otuling OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. os. Tysigclecia 8, 31-604 Krakow

3. Nalezy réwniez wykona¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2

’;j/.gjf;u”eo e ecre do trojnika w najblizszym TEVAT BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE!

4. W miejscu tgczenia nowoprojektowanych rurociqgéw ze stali LEGENDA

nierdzewnej z istnie/qcq instalacjq c.w.u. nalezy wykonaé 0 o————-- rurocigg wody cieplej TYTUL ; ; ;

przek/odkej dysfonsojwq d/ugoécij 10cm. Wykona)r/w ); mosiqdzu A rurociqg wody cyrkulacyjnej Instalacja owu - Rzut pietra | (katki 1-3)

lub brqzu. ) : — q :

5. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ w pion wody PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz GOLDYN -

odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektryczne;. srednice rur wody: nr upr. MAPIO143/POOS/08 05

6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejqcej skrecanej instalacji gazu 16:1,0 rura INOX OPRACOWAL:  mgr inz. Piotr PASIUT 14100

na klatkach schodowych. podgrzewacz gazowy mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA - d
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1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz @ suro@uyes
lokalizacje pionéw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowac NWESTOR. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie os. Tysiaclecia 42, 31-610 Krakow
rurociggéw wewngtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z ' '
wtascicielami. OBIERT:
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowa¢ otuling ' BU[_)I_YNEKl M,lEgzgﬁEQZ&’VIEFORODZINNY
ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. gi n?’;’&ﬁgc'.i an e\;/i d'NL:/:ﬁuta obreb: 2
3. Nalezy réwniez wykonac¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia ' » Jedn. " » 0Dreb:
kuchenne np. porr zez_ wpigcie do trojnika w nojblizszym TEVAT BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE!
iej I.
4. W miejscu tqczenia nowoprojektowanych rurociqgow ze stali LEGENDA
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. . . ) L. . . pion wody * mgrinz. Lukasz GOLDYN nrrys..
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odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. 18010 v INOX _
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1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz @ biro@trayep
lokalizacje piondw nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac NWESTOR. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie os. Tysiaclecia 42, 31-610 Krakow
rurociqgéw wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z - Ysa '
wtascicielami. OBIERT:
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowaé¢ otuling ' BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. 08, Tysigclecia 8, 31'504 Krakow ,
; P L . . dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obregb: 2
3. Nalezy réwniez wykona¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia
ku’Cf?eﬂ/’le ﬂ,O. ,O0,0/’ZGZ W/?/QC/G dO fféjﬂ/ka w ﬂOjb//Z'SZ)/m TEMAT: BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJWODYUZYTKOWEJ
miejscu od strony kuchni.
4. W miejscu tgczenia nowoprojektowanych rurociqgdw ze stali LEGENDA
nierdzewnej z istniejqcq instalacjq c.w.u. nalezy wykona¢ T rurociqg wody  ciepfej TYTUL: Instalacja cwu - Rzut pietra Il (Klatki 1-3)
przektadke dystansowq dfugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu ~n-w-wm-rurociqg wody cyrkulacyjnej
lub brgzu. (P on wod PROJEKTOWAL:  mar inz ’ :
. . . ) L. . .. ion wo : grinz. tukasz GOLDYN nrrys.:
5. /nsta/a‘q@ cieptej Wody uzytkowey I cyrku/ocy QrowodZ/c W /;edm,ce);ur wody: nr upr. MAP/0143/PO0S/08 07
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. — o ___
6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejqcej skrecanej instalacji gazu oxl m: OPRACOWAL:  mgr inz. Piotr PASIUT 1100
na klatkach schodowych. podgreenacs gezem mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA daE '
: : : : : . szafka natynkowa z zamontowanymi wodomierzami
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1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz @ ro@ies!
lokalizacje piondw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowoé‘ INWESTOR. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie os. Tysiaclecia 42, 31-610 Krakow
rurociqgow wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z ' ’
wtascicielami. _
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowaé¢ otuling OBIEKT: BU[_)I_YNEKI M]EngﬁIéQZ&NIEI’_ORODZINNY
ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. gi n?’;’&(flgc'jzdr’] e\;/id'Ncr)?N:ﬁuta obreb: 2
3. Nalezy réwniez wykona¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia ' AR N ' '
kuchenne np. poprzez wpigcie do trojnika w najblizezym TEVAT BUDOWA INSTALACUI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE
miejscu od strony kuchni.
4. W miejscu tqczenia nowoprojektowanych rurociqgdéw ze stali LEGENDA
nierdzewnej z istniejgcq instalacjq c.w.u. nalezy wykona¢ — TTTTT rurociag wody cieplej TYTUL: Instalacja cwu - Rzut pietra Il (Klatki 4-6)
przektadke dystansowq dtugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu TATmm- o rurociqg wody cyrkulacyjnej
lub brqzu. ’ ’ ’ ’ pion wody PROJEKTOWAL:  mgr in. ukasz GOLDYN nriys.
5. Instalacje cieptej wody uzytkowej | cyrkulacji prowadzi¢ w X srednice rur wody: nr upr. MAP/0143/PO0S/08 08
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. R
/ AR ) 2. - 18x1,0 rura INOX OPRACOWAL: mgr inz. Piotr PASIUT kala:
6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejqcej skrecanej instalacji gazu podgrzewacz gazomy : grinz. skala: 1:100
na klatkach schodowych. o t e mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA Tl '
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1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz D surs@rmen,
lokalizacje pionéw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowac NWESTOR: -
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie ' SPQI_LD.ZIELI\.IIPA%/IIE‘IS%%AI\&IO‘\(A{A MISTRZEJOWICE
rurociqgow wewnqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z 08. Tysigclecia &z, J1- rakow
wtascicielami.
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowa¢ otuling OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. os. Tysigclecia 8, 31'504 Krakow .
3. Nalezy réwniez wykonac¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
‘eci 5ini bliz TEMAT: .
ﬁ,’j/;?;:feo ;Pétr%%/;r ZEUZChV;/?/GC/e do trojnika w. najblizszym BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
4. W miejscu tqczenia nowoprojektowanych rurociqgdw ze stali LEGENDA
nierdzewnej z istniejgcq instalacjq c.w.u. nalezy wykona¢ = @ —i———- rurociqg wody cieplej TTUL . - : 1
przektadke dystansowq dtugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu A rurociqg wody cyrkulacyjnej Instalacja owu - Reut pigtra lf (Klatki 1-3)
lub brgzu. (P : PROJEKTOWAL: inz ’ :
5. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ w i '°’; wody » omar InZI.\A*XJIi(;(])S‘IZJfSI%%YSII\IOB e
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektrycznej. sreanice rur woey: nr upr. 09
6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejgcej skrecanej instalacji gazuy 1810 rure INOX OPRACOWAL:  mgr inz. Piotr PASIUT 14100
na klatkach schodowych. podgrzewacz gazowy mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA - :
/. Podejscia do lokali mieszkalnych instalacjq c.w.u. wykonac¢ w I szafka natynkowa z zamontowanymi wodomierzami 11.2020
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1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz D surs@rmen,
lokalizacje pionéw nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie skorygowac NWESTOR: -
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie ' SPQI_LD.ZIELI\.IIPA%/IIE‘IS%%AI\&IO‘\(A{A MISTRZEJOWICE
rurociqgéw wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z 08. Tysigclecia &z, J1- rakow
wtascicielami.
2. Rury prowadzone na klatkach schodowych izolowa¢ otuling OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ThermaSmart PRO — gr. wg opisu producenta. os. Tysiaclecia 8, 31'504 Krakow .
3. Nalezy réwniez wykona¢ zasilanie w c.w.u. pomieszczenia dz. nr 20/10, jedn. ewid.: Nowa Huta, obreb: 2
‘eci 5ini ibliz TEMAT: .
ﬁ.gj?;;u”eo ;Pﬁrfﬁjf ijch%"?c’e do trojnika w najblizszym BUDOWA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE
4. W miejscu tgczenia nowoprojektowanych rurociqgdw ze stali LEGENDA
nierdzewnej z istniejqcq instalacjq c.w.u. nalezy wykona¢ @ ————e- rurociqg wody ciepfej TTUL . - , L
przektadke dystansowqg dfugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu A rurociqg wody cyrkulacyjnej Instalacja owu - Reut pigtra lf (Klatki 4-6)
lub brqzu. (P : PROJEKTOWAL: inz ’ :
5. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ w i '°’; wody » ' nmrgl: I?ZM*X;(I&(])S‘IZA,E;I%%YSII\IOB e
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektryczne;. sreanice rur woey: pr- 10
6. Nie wykonywa¢ zabudowy istniejgcej skrecanej instalacji gazu 1610 rura INOX OPRACOWAL:  mgr inz. Piotr PASIUT 4100
na klatkach schodowych. podgrzewacz gozony mgr inz. Katarzyna RUTKOWSKA daE '
/. Podejscia do lokali mieszkalnych instalacjq c.w.u. wykonac¢ w I szafka natynkowa z zamontowanymi wodomierzami 11.2020
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UWAGI:

1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz
lokalizacje pionéw nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac¢
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie
rurociqgéw wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z
wtascicielami.

2. Instalacje mocowa¢ do elementdéw konstrukcyjnych budynku
wedtug typowych podwieszen i punktéw statych Walraven.

3. Wszystkie uchwyty poza punktami statymi wykona¢ jako
punkty przesuwne.

4. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzic w
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektryczne;.
5. Nalezy doprowadzi¢ instalacje c.w.u. do pomieszczen
kuchennych.

6. W miejscu tqczenia nowoprojektowanych rurociqgdow ze stali
nierdzewnej z istniejqcq instalacjq c.w.u. nalezy wykonac
przektadke dystansowq dtugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu
lub brqzu.

LEGENDA

————————— rurociqg wody cieptej
- A—A—~-n- rurociqg wody cyrkulacyjnej
777777 projektowany rurociqg wody zimnej

istniejqcy rurociqg wody zimnej

pion wody

srednice rur wody:

18x1,0 rura INOX

— - —f—-—  wodomierz

—-—8—-—  zawér odcingjgcy kulowy gwintowany
—.-—0—-—  zawdr zwrotny gwintowany
—w—#-r—  termostatyczyny zawdr cyrkulacyjny MTCV wer. B
—-——-— filtr siatkowy
——-@®-—-- Izolator przeptywu zwrotnego
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UWAGI:

1. Trase prowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz
lokalizacje pionéw nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac¢
przed montazem w porozumieniu z projektantem. Prowadzenie
rurociqgéw wewngqtrz lokali mieszkalnych uzgodni¢ z
wtascicielami.

2. Instalacje mocowa¢ do elementdéw konstrukcyjnych budynku
wedtug typowych podwieszen i punktéw statych Walraven.

3. Wszystkie uchwyty poza punktami statymi wykona¢ jako
punkty przesuwne.

4. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzic w
odlegtosci 10cm od instalacji gazu oraz instalacji elektryczne;.
5. Nalezy doprowadzi¢ instalacje c.w.u. do pomieszczen
kuchennych.

6. W miejscu tqczenia nowoprojektowanych rurociqgdow ze stali

nierdzewnej z istniejqcq instalacjq c.w.u. nalezy wykonac
przektadke dystansowq dtugosci 10cm. wykonane z mosiqdzu
lub brqzu.

LEGENDA

rurociqg wody cieptej

rurociqg wody cyrkulacyjnej

projektowany rurociqg wody zimnej

istniejqcy rurociqg wody zimnej
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